
Vasca raccolta

acque meteor.
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BT

TP

ENEL

TELEF

Armadio stradale elettrico - ENEL

Armadio stradale TELEFONICO

Pozzetto di derivazione e/o transito cavi BT

Pozzetto di derivazione e/o transito cavi TELEFONICI

Armatura stradale su palo h.f.t. 8 mt. (interdistanza 30 mt.)

2 Armature stradali su palo h.f.t. 8 mt.

Rete MT, interrata

Rete BT, interrata

Rete TELEFONICA, interrata

Rete BT per illuminazione estena, interrata

LEGENDA

MT Pozzetto di derivazione e/o transito cavi MT

Pozzetto di derivazione e/o transito cavi ILLUM, ESTERNA

1
3
0
0

3
0
0

5
0

Letto di posa in sabbia di cava

Ripristino con materali

Ripristino dellla pavimentazione

Nastro monitore bianco/rosso con

scritta "attenzione cavo elettrico 12-20kV"

superficiale in chianche pedonabili

riempimento pistonati

Conglomerato cementizio

Strato preparativo per

pavimentazione superficie 

Calcestruzzo

Cavidotti in PVC serie pesante Ø200

Cavo RG7H1R 3x1x95mmq

1
0
0

1
0
0

MTMT

BTTP

8
0
0

Cavidotti in PVC serie pesante Ø160

400

ILL

9
5
0

Sezione TIPO

Scavo per la posa  in opera di cavidotti MT- BT e TELEFONIA

scala 1:20

Corda di rame nudo 50mm²

da posare sul fondo dello scavo
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